- Fixer la pompe au mur & I'aide des vis fournies
- Mettre les caches vis

- Fixar a bomba & parede com os parafusos fornecidos
- Colocar as tampinhas

- Fije la bomba en la pared con los tornillos proporcionados.

- Fissare la pompa al muro con le viti fornite
2 - Inserire il tappo coprivite

1 - Attach the pump to the wall with the screws provided
2 - Insert the screw covers

ocowac pompe do Sciany uzywajac w tym celu $rub
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1 - Connecter les tuyaux d’entrée et de sorties des condensats
2 - Brancher la pompe & I'alimentation électrique

1 - Fazer a ligagdo dos tubos de entrada e evacuacdo dos condensados
2 - Ligar a bomba a uma fonte de alimentacéo elé trica

1 - Conecte los cafios de agua y desagie
2 - Enchufe la bomba a una toma de corriente

1 - Collegare i tubi di entrata e uscita della condensa
2 - Collegare la pompa alla corrente

1 - Connect the pipework for inflow and outflow of the condensate
2 - Plug the pump info the power supply

1 - Podtaczy¢ rury wejsciowe i wyjsciowe kondensatow
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Pompe de relevage de condensats pour dimatiseur
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Bomba para evacuacio de condensados de ar condicionado
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Bomba de absorcion de condensados para acondiconador de aire
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Pompa per smaltimento condensa di climatizzatori
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Condensate removal pump for air conditioner
a odprowadzajaca skropliny kondensatow przeznaczona
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106,5 mm
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